CE-markning

CE-markning af ventilations-

0g teknikanlag

Hvem skal CE-marke, hvilke overvejelser skal der anlegges ved udbud, hvordan skal entreprengren
forholde sig til udbudsmaterialet og hvordan dokumenterer leverandgrerne?

Af Henning Jargensen

Pa et tidspunkt omkring 1996-
1997 gik det op for bl.a. de rad-
givende ingenigrer samt venti-
lations- og automatikbranchen,
at maskindirektivet (MD) hav-
de veret geldende siden 1.
januar 1995. Det vil sige, fra
denne dato skulle alle maski-
ner overholde kravene 1 ma-
skindirektivet. Den storste
overraskelse var vel nok, at
0gsa ventilations-, varme- og
keleanlaeg var defineret som
maskiner. Denne type maski-
ner kunne enten installeres
enkeltvis eller i forskellige
kombinationer af sammenbyg-
ninger og normalt styret og
reguleret af et CTS-anleeg. En
sadan sammenbygning resulte-
rer i en maskine - et teknikan-
leg - og hvem skulle CE-mear-
ke?

For at udbrede kendskabet til
MD blev der etableret en livlig
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kursusaktivitet bl.a. af Elektri-
citetsrddet (nu Sikkerhedssty-
relsen), Arbejdstilsynet og
faglige organisationer. Ikke
mindst Danvak (Dansk Selskab
for Varme- og Klimateknik)

havde en hgj medeaktivitet, og i

le EU direktiv nr. 98/37/EF. Det
geldende MD er gennemfort i
Danmark ved Arbejdstilsynets
bekendtgerelse nr. 612 af 25.
juni 2008, "Bekendtgerelse om
indretning af tekniske hjzlpe-
midler”. Her er det vigtigt at

b. En sammenbygning af flere
delmaskiner (se punkt 2
nedenfor) der som regel sty-
res og reguleres af et CTS-
anleg med en tekniktavle.
Sammenbygningen kan f.eks.
benavnes "Teknikanleg 17

Ventilations-, varme- og keleanl®g er defineret som maskiner. Denne type maskiner kan enten installeres enkeltvis eller i for-
skellige kombinationer af sammenhbygninger og normalt styret og reguleret af et CTS-anl@g. En sadan sammenbygning resulterer
i en maskine - et teknikanlag - og hvem skulle CE-marke og hvad siger det geldende maskindirektiv om sagen? Foto: Stock.
XCHNG.

september 1997 blev atholdt et
m@de om "CE-merkning af
varme- og ventilationssyste-
mer”. En gennemgdende hold-
ning ved medet var, at MD
palagde nye byrder til bygge-
riet. Desuden var automatik-
branchen (CTS-firmaer) ikke
interesseret 1 at patage sig an-
svaret for CE-merkning af
maskiner. Det matte vere en
opgave for radgiverne eller
bygherrene.

Maskindirektivet (MD)

Det geldende MD er EU direk-
tiv nr. 2006/42/EF, som pr. 29.

december 2009 aflgste det gam-
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bemarke, at det kun er Kapitel
2, "CE-merkede maskiner samt
delmaskiner” og tilhgrende
bilag, der refererer til MD.

Maskiner og delmaskiner

MD skelner mellem de efterfol-

gende to typer maskiner, som

er karakteriseret ved, at der er

bevagelige dele, som kan vere

potentielt farlige ved brug:

1. "Maskiner” - iht. bekendtgg-

relsens § 8 - som kan vare

a. Ferdige fabriksproducerede
enheder der fungerer som en
feerdig enhed nar der tilslut-
tes el. Har ofte egen styring
og eventuel egen tavle

2. ”Delmaskiner” - iht. be-
kendtgorelsens § 13 — som
(normalt) ikke kan fungere som
en ferdig enhed, men skal sam-
menbygges med flere delmaski-
ner (se punkt 1. b ovenfor).
Altsa er en enkel pumpe i f.eks.
et parcelhus en "maskine”,

men hvis den samme pumpe
indgadr 1 f.eks. et stgrre varme-
og ventilationsanleg med CTS-
styring, betragtes pumpen som
en ~“delmaskine”.

Dokumentationskrayv

CE-markning af en maskine
kraever en omfattende doku-
mentation, som, 1 form af et
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> CE-markning af...
Fortsat

sdkaldt Teknisk dossier, skal

udarbejdes og samles af ma-

skinfabrikanten (se under rad-
giverens/udbyderens rolle). Det

Tekniske dossier skal udarbej-

des iht. bekendtggrelsens bilag

7 og skal veere til rddighed for

myndighederne f.eks. ved even-

tuelle ulykker med maskinen.

Det Tekniske dossier kan opde-

les i folgende:

e Den dokumentation der skal
leveres til bygherren/kunden
sammen med maskinen.
Dette omfatter en sakaldt
Brugsanvisning, som skal

vaere dansksproget og hvis
omfang er beskrevet i be-
kendtgerelsens Bilag 1. Over-
ordnet set svarer Brugsanvis-
ningen til omfanget af den
dokumentation og D&V-
materiale, som en entrepre-
nor normalt afleverer til en
bygherre/kunde

e Den dokumentation der skal
"gemmes 1 skuffen” og som
kun skal afleveres til myn-
dighederne pé forlangende.
Kort forklaret er det en sam-
let beskrivelse af maskinen
dvs. hvordan virker den, hvad
bestdr den af og hvordan er
det sikret at maskinen ikke er
farlig 1 brug (risikoanalyse).

Radgiverens/udbyderens
rolle

Normalt er det rddgiveren, der,
pad bygherrens vegne, beslutter
hvem der skal have ansvaret for
CE-markning af de enkelte
maskiner 1 et byggeri, dvs.

hvem der er ansvarlig maskin-
fabrikant. Radgiverens arbejds-
gang ber vare folgende:

1. Det skal identificeres hvilke
maskiner og delmaskiner der
indgar i byggeriet

2. Det skal, med udgangspunkt
i de enkelte delmaskiner, defi-
neres hvilke maskiner der er.
F.eks. kan alle delmaskiner
med tilhgrende tekniktavle og
CTS-anleg i et teknikrum defi-
neres som en maskine. Se
punkt 1.b under maskiner og
delmaskiner

3. Det skal angives i projektma-
terialet hvem der er
ansvarlig(e)
maskinfabrikant(er) dvs. under
hvilket/hvilke arbejde(r) CE-
markningen ligger. [ byggerier
med CTS-anleg vil ansvaret for
CE-markning af "Teknikan-
leg” normalt ligge under CTS-
arbejdet

4. Det skal angives 1 projektma-
terialet hvad der skal leveres af
dokumentationsmateriale -

f.eks. brugsanvisning, overens-
stemmelseserklering (iht. Bilag
[T A) og inkorporeringserklea-
ring (iht. Bilag II B) - og af
hvem, dvs. under hvilke arbej-
der. For at kravene skal vere
entydige, anbefales det at hen-
vise til de specifikke punkter i
bekendtgerelsen og tilhgrende
bilag.

Desverre er det meget fd rddgi-
vere, der formar at udarbejde et
entydigt projektmateriale, der
giver en klar rollefordeling og
specifikke krav til dokumenta-
tionen. Kravene kan veare for-
muleret som “den udfgrende
for CTS-arbejdet har ansvaret
for CE-markning af det sam-
lede projekt” eller ”den udfe-
rende for CTS-arbejdet skal
CE-marke alle tekniske anleg,
hvor CE-markning er kraevet”.

Entreprengrens rolle
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som er involveret i en maskine
gaelder, at de skal kende til
MD’s dokumentationskrav,
uanset hvor lidt eller hvor me-
get en radgiver har beskrevet.
Det gaelder uanset om entrepre-
ngren er udnavnt til maskinfa-
brikant eller har installeret en
delmaskine.

Et ikke-entydigt projektmate-
riale kan dog i vaerste fald re-
sultere i at rddgiveren og der-
med bygherren ikke modtager
en overensstemmelseserklz-
ring uden ekstrabetaling til
entreprengren.

Kvaliteten af den leverede do-
kumentation fra entrepreng-
rerne har 1 mange ar veret
temmelig varierende og i mange
tilfelde mangelfuld. I dag er
der heldigvis flere og flere CTS-
firmaer der serigst forsager at
opfylde MD’s krav om doku-
mentation, men desvarre er der
ind i mellem en del misforstdel-

ser og/eller fejlfortolkninger til
MD. Dette geelder bl.a. i forbin-

delse med @®ndringer fra det
gamle MD til det geeldende.

Leverandgrernes rolle

Leverandgrerne har normalt
masseproduktion af deres ma-
skiner og delmaskiner og deres
dokumentation skulle gerne
dokumentere, at de har styr pa
bade direktiver, standarder og
sikkerhed. Specielt spiller leve-
randerernes dokumentation en
meget vigtig rolle nar deres
delmaskiner sammenbygges til
en maskine. Denne dokumenta-
tion er bl.a. nogle af de "grund-
sten” som en maskinfabrikant
skal opbygge sit tekniske dos-
sier af. Det drejer sig bl.a. om
inkorporeringserklaring iht.
Bilag I B, monteringsvejled-
ning samt relevant dokumenta-
tion for at opfylde kravet til
brugsanvisning. Virkeligheden
ser ud som falger:

1. Flere leveranderer refererer
stadig til det gamle MD.

2. Flere leveranderer udsteder
en ~felles” overensstemmelses-
erklering for bade maskiner og
delmaskiner.

3. Flere leveranderer erkleerer
ogsa overensstemmelse med
lavspandingsdirektivet, som
ikke er omfattet af MD.
Forhold under 2 og 3 er konsta-
teret ved et check pa to store
danske ventilationsleverande-
rers hjemmesider.

[ dag produceres der flere og
flere ventilationsanlaeg med
egen automatik som (nasten)
kun skal tilsluttes elforsyning
for at fungere. Her kan leveran-
deoren vaelge en af folgende to
lgsninger i forhold til MD:

1. CE-merke ventilationsan-
legget som en maskine iht. MD
og levere det med en overens-
stemmelseserklaring (iht. Bilag
[T A) og en brugsanvisning.
Denne brugsanvisning skal
bl.a. beskrive eventuel tilslut-
ning af eksterne pumper og
folere. Det kraever sa at entre-

CE-markning

prengren installerer anlaegget
helt efter leveranderens anvis-
ninger. Hvis entreprengren ikke
installerer anlaegget efter disse
anvisninger, skal han selv ud-
fore CE-merkning af anlegget.
Der er ingen tvivl om at mange
entreprengrer vil foretraekke
denne lgsning med CE-maerk-
ning som maskine.

2. Levere ventilationsanlaegget
som en delmaskine iht. MD og
levere det med en inkorporering-
serklering (iht. Bilag I B), mon-
teringsvejledning og relevant
dokumentation i forbindelse med
kravene til brugsanvisning.

Set over én kam ber alle tre
parter sette sig bedre ind 1
MD’s krav og/eller fa hjelp fra
“specialister”. Virkeligheden og
erfaringen viser, at efteruddan-
nelse og indfarelse af enkle
procedure og standarddoku-
menter vil resultere 1 bedre
projektmateriale og bedre do-

kumentation fra entreprenorer.
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